
                                                             Volume 8,  Nomor. 1, April 2023 
                                                              P –ISSN : 2541-1179, E-ISSN : 2581-1711 
                                                                    OJS :http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/index  

                                                                              Email : instek@uin-alauddin.ac.id 

86 

 

SISTIM DETEKSI DINI KETIDAK SEIMBANGAN BEBAN TIGA PHASA 

BEBASIS ARDUINO PADA PANEL HUBUNG TEGANGAN RENDAH 

 

             SYARIFUDDIN NOJENG1, ARIF JAYA2, RENY MURNIATI3 

                                1,2Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, 
3Fakultas Teknik Universitas Sawerigading Makassar 

Email:1syarifuddinnojeng@umi.ac.id,2arifjaya@umi.ac.id, 
3renymurniati50@gmail.com 

 

          ABSTRAK 

Dalam penelitian ini, sistim yang dikembangkan berbasis Teknologi Internet of 

Things (IoT) yang dibangun terdiri atas: perangkat embedded system yang berfungsi 

untuk melakukan pengukuran dan pengiriman data, perangkat lunak Web Service yang 

berfungsi untuk menerima data dari sensor system dan perangkat lunak berbasis 

Arduino menggunakan flatform aplikasi Blynk Cloud  dalam penyajian data dan 

pengelolaan data untuk melalui perangkat display perangkat android. Sistim ini 

dibangun untuk memberikan fungsi peringatan dini terhadap anomali parameter trafo 

seperti overload, overvoltage dan unbalance load. Berdasarkan pengujian, waktu yang 

di butuhkan untuk mengirim dan menerima notifikasi di smartphone user melalui 

aplikasi blynk berkisar pada 3-4 detik. Dengan menetapkan batas tolerasi tertentu 

sebagai batas ambang ketidakseimbangan, maka pada saat beban sangat tidak seimbang 

dimana arus netral hampr sama atau lebih besar dari arus phasa maka pada lampu 

indiator lokal akan menyala dan pada sistim android akan memberikan indikator 

unbalance load. 

Kata kunci: sistem distribusi,Tegangan Rendah, real time, deteksi dini, monitoring, 

IoT, losses 

 

I.PENDAHULUAN 

Industri penyedia energi listrik merupakan sektor yang amat penting dalam 

mendukung ekonomi negara. Hampir semua perusahaan listrik dunia termasuk PLN 

sebagai sebuah pengelola tenaga listrik di Indonesia memiliki sistim manajemen dalam 

menjaga kualitas dan kuantatitas pasokan khususnya terkait dengan Power Quality  

yang sesuai standar. Dalam sistim power grid modern, konsumen pada jaringan 

distribusi sangat concern terhadap masalah kualitas daya (PQ). Bahkan, mereka siap 

membayar harga yang lebih tinggi untuk pasokan daya yang andal dan berkualitas baik. 

Disisi lain, beberapa operator utilitas hanya fokus pada sisi menjaga keandalan saja, 

namun mengabaikan kualitas tegangan dan arus pasokan (Mayurkumar Rajkumar 

Balwani,2021). Selain itu, kerugian menjadi indikator penting dari ekonomi tingkat 
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efisiensi dan manajemen pasokan daya listrik. Untuk meningkatkan metode 

perhitungan kerugian pada saluran, maka perhitungan real-time sebagai metode untuk 

yang diterapkan dalam menghitung kehilangan saluran distribusi yang diakibatkan 

ketidakseimbangan dinamis tiga fasa (WEI Meifang, 2019). berdasarkan hal di atas 

algoritma, sistem perangkat keras yang memiliki berfungsi untuk mengidentifikasi fase 

yang tidak seimbang dan dapat menghitung kerugian baris on line. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas daya listrik adalah dengan memperbaiki ketidak 

seimbangan beban pada sistim tiga phasa, guna meningkatkan kualitas  layanan serta 

keandalan  (Igor Naumov, et al., 2021). 

Panel Hubung Bagi (PHB) TR pada jaringan distribusi merupakan komponen 

utama dalam penyaluran daya listrik dari gardu yang perlu dimonitor pembebanannya. 

Sebagai salah satu aset yang penting dalam sistim distribusi daya, maka diperlukan 

upaya untuk menjaga kondisi ubnormal trafo menggunakan sistim manajemen operasi  

trafo distribusi. Manajemen trafo yang efektif memiliki tujuan untuk memperoleh 

kondisi yang optimal keseimbangan beban dengan ekonomi misalnya, biaya operasi 

dan biaya loses. Kondisi operasi pada trafo seperti overload, over voltage dan 

unbalnaced load menimbulkan dampak  yang signifikan dalam perawatan dan efisiensi 

dalam industri penyediaan listrik. Kondisi ubnormal yang terjadi pada trafo dapat 

dicegah melalui real time monitoring sehingga ada upaya perawatan berkala pada 

waktu-waktu tertentu. Pembebanan tidak seimbang terutama di wilayah tertentu yang 

sulit dipantau setiap saat adalah salah faktor yang mempengaruhi turunnya efisiensi 

trafo. Oleh karena itu, penting untuk monitoring sehingga dapat dilakukan perawatan 

yang tepat pada trafo yang mensupai sistim tiga phasa guna menjamin keandalan dan 

ketersediaan pasokan tenaga listrik secara keseluruhan (Alfonso de Pablo,2011). 

Metode Condition-Monitoring (CM) telah diterapkan dalam masalah monitoring 

kondisi operasi trafo dengan cara mendeteksi penyebab kegagalan. Pendekatan sistem 

ini mampu menekan  biaya perawatan serta dapat menjaga kehandalan dan ketersedian 

layanan dengan (Abu-Elanien & Salama, 2010). Saat ini teknologi informasi memiliki 

peranan yang besar dalam aktivitas manusia. Cara lain telah diusulkan penggunaan 
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GSM (Global System for Mobile communication)  melalui SMS, dengan analisis data 

yang relevan, dapat diperoleh pantuan secara otomatis suhu transformator melalui 

sistem pemantauan jarak jauh ( Xiao-hui Cheng; Yang Wang, 2012). Status sistem 

monitor jarak jauh diperkenalkan dengan komposisi serta prinsip penerapan sistem IoT 

(Qin shou). Berdasarkan hal tersebut, diperkenalkan pula fungsi dan karakteristik serta 

masing-masing modul perangkat lunak dan desain basis data. Sistem meningkatkan 

kinerja dan stabilitas pasokan daya dan mengurangi waktu pemadaman listrik, dapat 

meramalkan kemungkinan kesalahan melalui analisis data Penerapan teknologi 

Intertent of Things (IoT) mulai dimanfaatkan untuk mengimplementasikan monitoring 

kondisi trafo secara real time. Sistim IoT sendiri adalah sebuah sistim telekomunikasi 

dengan media nirkabel yang terdiri dari beberapa perangkat yang bergerak, sensor atau 

perangkat lainnya yang saling berkomunikasi dan mencapai tujuan tertentu (Atzori, et 

al., 2010). Teknologi ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data dan berkomunikasi 

dengan perangkat lain melalui jaringan internet (wifi). Data yang berasal dari sensor 

selanjutnya diproses kemudian dapat menjadi sebuah informasi yang berguna untuk 

pengambil keputusan. Selanjutnya dikembangkan sistim online monitoring dan early 

warning system (EWS) untuk melakukan pendeteksian kegagalan lebih awal pada trafo 

selanjutnya data dikirimkan secara periodik dari tiap trafo dan dianalisis lebih lanjut 

dalam pengambilan  keputusan pada proses manajemen trafo (Budi Eko Prasetyo, 

2020). Penerapan teknologi Internet of Things dapat secara efektif meningkatkan 

kecerdasan dan jaringan sistem pemantauan komputer. 

Sementara pada penelitian diusulkan oleh Abadi,2022 adalah metode baru untuk 

menaksir nilai rugi-rugi tembaga dengan menggunakan sistem fuzzy yaitu metode 

Takagi-Sugeno-Kang (TSK) orde satu yang dikombinasikan dengan Singular Value 

Decomposition (SVD). 

Tingkat ketidakseimbangan arus fasa yang cukup tinggi dan menyebabkan 

ketidakseimbangan tegangan sistem catu daya tiga fasa yang signifikan. Perhitungan 

indikator menampilkan karakteristik ketidakseimbangan tegangan yang didasarkan 

pada pengukuran yang diolah menggunakan program komputer (naumov, 2021).  
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Usulan lain yang telah dilakukan melalui pengembangan mobile embedded 

system, untuk memantau dan merekam parameter transformator distribusi seperti arus, 

suhu, level minyak, getaran dan kelembaban trafo. Unit terminal jarak jauh dipasang 

di lokasi trafo distribusi dan parameter di atas diproses dan direkam menggunakan 

konverter analog ke digital (ADC) 8-saluran dari sistem tertanam dalam memori sistem 

(panherkar, 2017). Jika terjadi ketidaknormalan, sistem mengirimkan pesan peringatan 

ke ponsel serta unit pemantauan yang berisi informasi tentang ketidaknormalan dan 

beberapa instruksi yang telah ditentukan sebelumnya yang diprogram dalam 

mikrokontroler (Rohit R. Pawar). Dalam usulan (Marina Artiyasa, 2020), 

mengembangkan smart home dengan mengunakan flatform Blynk pada sistim 

ANDROID untuk mengendalikan module arduino, dimana aplikasi ini memiliki  fitur 

yang memudahkan user memakainya 

Pada usulan ini memperkenalkan teknologi dasar dari teknologi Internet of Things 

untuk dan menganalisis poin-poin utama dari teknologi pemantauan komputer berbasis 

Internet of Things pada tahap ini dan kemudian mengambil sistem pemantauan 

komputer sebagai objek penelitian, dan selanjutnya menganalisis pemantauan 

komputer sistem berdasarkan teknologi Internet of Things untuk membantu personel 

terkait menerapkan teknologi IoT dengan lebih baik ke sistem pemantauan komputer  

[ (zhao, 2022).  

Dari penelusan pustaka, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memonitor 

kondisi pemebebanan tiga phasa pada sistim distribusi namun belum memberikan 

sebuah peringatan dini guna mengurangi loses pada sistim. Dalam penelitian ini akan 

memonitor dan memberikan peringatan dini melalui indikator alarm kondisi 

pembebanan arus netral pada sistim 3 phasa untuk kedepannya dapat mengurangi 

dampak ekonomis secara real time pada sistim distribusi berbasis IoT. 

II.METODE PENELITIAN 

Sistim IoT yang dibangun pada penelitian ini terdiri atas embedded system yang 

berfungsi untuk melakukan pengukuran parameter trafo seperti tegangan, arus dan 

ketidak seimbangan serta melakukan perhitungan untuk kerugiana daya akibat arus netral. 
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Karena lifetime trafo distribusi perlu dimonitor secara real time merupakan denyut 

jantung utama dalam menjaga layanan kepada pelanggan. Hal ini tentunya juga 

mempengaruhi pendapatan perusahaan penyedia energi listrik. 

 

                                Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 

 

Gambar 2. Blok Diagram  Monitoring Real Time Ketidak-seimbangan 

Arus berbasis Arduino 

Daftar Komponen: 

1. IoT Micro-controller : ESP8266 -Node MCU V3 

2. LCD 20x4 (I2C) 

3. Sensor Arus : PZEM-004T / 100A 

4. Converter Tegangan LM-2596 

5. Buzzer (indicator remote) 

6. Led (indikator local unbalace load) 

7. Power supply 9 V DC. 

8. Resistor 

9. Komponen PHB TR 
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Pada gambar 1. merupakan diagram rangkaian monitoring dan deteksi dini 

berbasis android yang memperlihatkan proses sebelum melakukan kendali pada alat 

monitoring. Pertama – tama sensor akan bekerja mengambil data yang dibutuhkan lalu 

diteruskan ke RS485 yang berfungsi sebagai alat komunikasi/pengirim data ke 

mikrokontroler ESP32. Selanjutnya perangkat ESP32 ini berfungsi sebagai pengolah 

data serta berperan penting dalam proses pengiriman data ke database. Jadi hal pertama 

yang penting bagi ESP32 yaitu dapat terkoneksi ke wifi atau internet agar dapat 

mengirim data yang telah didapat  pada sensor ke database, jika belum terhubung maka 

lakukan sinkronisasi antar muka sampai dapat terkoneksi. User membuka website 

yang telah  dibuat untuk mengirimkan perintah agar dapat melihat data -data yang telah 

terdapat pada database. 

Dan pada sisi hardware agar dapat melihat informasi yang telah didapatkan dari 

sensor PZEM-004T yang telah diolah di ESP32, dapat dilihat pada LCD dengan 

ukuran 20x4. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan selanjutnya kita menganalisa 

apakah data yang didapatkan sudah benar. 

Disamping pengukuran menggunakan sensor, node master akan melakukan 

perhitungan terhadap beberapa parameter yang nantinya akan dikirim kepada server, 

yaitu: 

a. Load Demand 

Merupakan penghitungan pembebanan pada trafo yang berasal dari parameter tiga 

fasa arus (I) . 

b. Unbalanced Current Merupakan penghitungan parameter ketidak seimbangan 

arus (I) pada ketiga  fasa. 

c. Losses 

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji coba sistem pada pengukuran kedua trafo tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1. Aplikasi Blynk Cloud berbasis Arduino menampilkan data yang diperoleh dari 

sensor dalam bentuk grafik. Tampilan grafik pada display andoid dapat digunakan 

sebagai informasi trending arus tiap fasa pada sebuah trafo dan mendapatkan profil 
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pembebanan maksimal atau minimal dalam rentang waktu tertentu. 

4.1. Hasil Pengujian Berbeban ( Tidak Seimbang) 

1. Hasil Pengujiaan Arus 

Tabel 1. Hasil Pengujian Arus 

4.2 Hasil Pengujian Berbeban ( Tidak Seimbang) 

1. Hasil Pengujiaan Arus 

Tabel 2. Hasil Pengujian Arus 

Tabel 3. Unjuk Kerja Sistim Peringatan Dini 

 

4.3 Pembahasan: 

Berdasarkan hasil uji coba sensor arus dengan menggunakan smartphone, 
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didapatkan hasil yang cukup memuaskan pada pengukuran ketidakseimbangan arus 

pada tiap phasa pada PHB TR. Unjuk kerja dari arduino untuk memonitor ketidak 

seimbangan arus beban menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena tolerasi 

nilai antara hasil pengukuran langsung dengan monitorong secara real time melalui 

website menghasilkan nilai yang relatif sama. Besar arus netral semakin besar apabila 

ketidak seimbangan beban juga semakin besar sehingga meningkatkan kerugian daya 

pada saluran. Aplikasi Blynk ini memelukan perangkat internet (modem, wifi dan 

ketersediaan akses internet untuk dapat mengirimkan notifikasi jika ketidak 

seimbangan yang terdeteksi oleh sensor arus dengan sebuah sinyal atau alarm. 

Berdasarkan pengujian, waktu yang di butuhkan untuk mengirim dan menerima 

notifikasi di smartphone user melalui aplikasi blynk berkisar pada 3-4 detik.Hal ini 

sangat  tergantung pada masinng masing provider penyedia layanan internet. Dengan 

menetapkan batas tolerasi 5 %, maka pada saat beban sanat tidak seimbang dimana 

arus netral lebih besar dari arus phasa maka pada lampu indiator lokal akan menyala 

dan pada sistim android akan memberikan indikator unbalance load (warna merah). 

Batas tolerasnis ini dapat dibuat sesuai kondisi masing masing pneyedia daya guna 

mencegah oeprasi ketidak seimbnagan trafo distribusi dan mengurangi losses pada 

penghantar netral. 

IV. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 

Unjuk kerja dari arduino untuk memonitor ketidak seimbangan arus beban 

menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena tolerasi nilai antara hasil 

pengukuran langsung dengan monitorong secara real time melalui website 

menghasilkan nilai yang relatif sama. Selain itu, Ssemakin besar  ketidak seimbangan 

beban juga semakin besar sehingga meningkatkan kerugian daya pada saluran. Dengan 

menetapkan batas tolerasi 5 %, maka pada saat beban sanat tidak seimbang dimana 

arus netral lebih besar dari arus phasa maka pada lampu indiator lokal akan menyala 

dan pada sistim android akan memberikan indikator unbalance load (warna merah). 

Batas toleransi ini dapat dibuat sesuai kondisi masing masing pneyedia daya guna 
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mencegah oeprasi ketidak seimbnagan trafo distribusi dan mengurangi losses pada 

penghantar netral. 
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